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Kopi til:

Herning K/Tekn.og Milje/mynla@ ; Embedslageinstitutionen/Midt@

OPLYSNINGER OM PR@VEN Prgvenr.: K217-03557-1

Tidspunkt for prgvetagning: 21-08-17 KIl. 14:00 Priager: Hgjvang Lab (BML)

Analysering pabegyndt: 21-08-17 Udtaget fra: Kagkken

Prgvens art: Bakteriologisk begraenset Arsag: Egention

Lokalitet nr.: 677-V-02-000400 Anlaeg nr.: 0004-00

Prgvetagningsmetode: 1SO19458:2006

Bemaerkninger til prgven:
Vandet leveres fra Abilda Vandveerk.

OBSERVATIONER VED PR@VEUDTAGNINGEN
Vandtemperatur: 17,0 °C

* Lugt: Ingen

* Smag: Normal

* Klarhed: Klar

* Farve: Ingen

UNDERS@GELSER AF PRZVEN  Resultat Enhed Maks.# Detekt.  §Afv. Metode
Coliforme bakterier <1 pr. 100 ml im. 1 Sr=0,157 1SO 9308-2:2012
Escherichia coli (E.coli) <1 pr. 100 ml im. 1 Sr=0,157 1SO 9308-2:2012
Kimtal 37°C W.PCA <1 pr. ml 20 1 Sr=0,150 DS ISO 6222, 1.20
Kimtal 22°C W.PCA 7 pr. ml 200 1 Sr=0,150 DS ISO 6222, 1.20

#: Hgjest tilladelige veerdi ifg. Miljgministeriekekendtgarelse nr. 802 af 1. juni 2016.

Mikrobiologisk analyse udfgrt inden for 24 timer

Resultater maerket med * er ikke akkrediterede pgrmanesultater.

a: mindre afvigelse fra den angivne metode. i.rikke malelig. < = mindre end. > = stgrre end. pmgikrogram.

§: Ekspanderet usikkerhed, deekningsfaktor 2

TS = tarstof. SS = suspenderet stof. VV = vadvaedt.= under detektionsgraensen,

Prgvningsresultaterne geelder udelukkende for despgesemner.
Prgvningsrapporten ma kun gengives i uddrag mesdngjLaboratoriers skriftlige tilladelse.

Ansvarlig for undersggelsens udfarelse Dato 24-08-17 Rapportens omfang
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